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T-Vorlauf T-Riicklauf

MeRfiihler
(Halbleiter)

2 MeRwandler Typ ETS 100
0....100 °C ---> 0....20 mA

3x1,5NYMJ

VT-Dose

NetzanschluB vom Schaltschrank
3 x 400 Volt + N, PE

(Darstellung ohne AnschluB von WSK-, extern Ein/Aus u. Betriebs-/Stérmeldung)

Baqu Gesellschaft fiir Energiesysteme mbH, Gerlindweg 10, 22559 Hamburg- Telefon 040 813754

3x1,5NYMJ

DELTA-T-REGELUNG

AnschluBbeispiel fiir eine Differenztemperaturregelung
mit einem Wandaufbaugeréat Typ DRS 4.14 und zwei
Temperatur-MeRwandlern Typ ETS 100




